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\ MUNICIPIO DE MESAO FRIO

MESAO FRIO CAMARA MUNICIPAL

EDITAL

(N° 20/2010)

Publicitagdo dos resultados das andlises relativas d qualidade da dgua destinada
ao consumo humano no Municipio de Mesdo Frio

Nos termos do nimero 1, do artigo 17°, do Decreto-Lei n® 306/2007, de
27 de Agosto, a entidade gestora fica obrigada a “publicitar, trimestralmente,
por meio de editais afixados nos lugares préprios ou na imprensa regional, no
prazo de dois meses apds o trimestre a que dizem respeito, os resultados
analiticos obtidos na implementagdo do PCQA".

O presente Edital vai permanecer afixado até a sua substituigdo pelo
préximo, nos termos do n° 2, do artigo 17°, do Decreto-lei n® 306/2007, de 27
de Agosto.

O Municipio de Mesdo Frio procede assim a publicitagdo das referidas
andlises, respeitantes ao 1° trimestre de 2010, dando cumprimento a legislagdo
em vigor.

Mesdo Frio, 26 de Maio de 2010

O Presidente da Camara Municipal,

WWLML

(Dr. Alberto Monteiro Pereira)

ANEXO: resultado das andlises relativas ao Controlo da Qualidade da Agua para consumo humano, com 3 pdginas
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Resultado das andlises relativas ao Controlo de

Qualidade da Agua para Consumo Humano - Municipio de Mesdo Frio 1° Trimestre 2010

Limite fixado pelo Dec. N.° de . > Valor
. P N.° de Andlises Valores determinados . % Andlises que
) . Expressdo dos Lei n.°306/2007 ] Andlises Paramétrico .
Zona de Abastecimento Parametros Previstas no ] cumprem a ObservagGes
Resultados . Realizadas - T 5 ; 1
Valor Paramétrico PCQA (Trimestre) Minimo Mdximo N. Legislagdo
Bactérias Coliformes ufc/100ml 0 6 2 0 0 0 100%
ROJAO DE CIMA Cloro Residual Livre mg/| CT - 6 2 >0,10 0,34 0 100%
Escherichia coli ufe/100m| 0 6 2 0 0 0 100%
Limite fixado pelo Dec. N.° de ' > Valor
s P N.° de Andlises : Valores determinados iyt % Andlises que
) R Expressdo dos Lei n.°306/2007 i Andlises Paramétrico =
Zona de Abastecimento Parémetros Previstas no : cumprem a Observagdes
Resultados oss Realizadas _ P, . : i
Valor Paramétrico PCQA . Minimo Mdximo N. Legislagdo
(Trimestre)
1,2-Dicloroetano ug/| 3 1 1 <0,9 0 100%
2,4-D ug/| - 1 1 <0,1 0 100%
Alacloro ug/| 01 1 1 <0,1 0 100%
Aluminio ug/| AT 200 4 1 40 (o] 100%
Antiménio ug/l Sb 5 1 1 <4 0 100%
Arsénio ug/| As 10 1 1 <5 0 100%
Atrazina ug/| C8H14CINS 01 1 1 <0,1 0 100%
Aménio mg/| NH4 05 4 1 <0,05 0 100%
Bactérias Coliformes ufe/100ml 0 24 6 0 3 2 67% @)
Bentazona ug/| 01 1 1 <0,1 o] 100%
Benzeno ug/| C6H6 1 1 1 <0,26 0 100%
MESAO FRIO Benzo(a)pireno ug/| C20H12 0,01 1 1 <0,005 0 100%
Benzo(b)fluoranteno ug/| C20H12 .- 1 1 <0,005 0 100%
Benzo(g h,i)perileno ug/| C20H12 - 1 1 <0,005 0 100%
Benzo(K)f luoranteno ug/| C20H12 - 1 1 <0,005 0 100%
Boro mg/I B 1 1 1 <0,10 0 100%
Bromatos ug/| BrO3 10 1 1 <5,0 0 100%
Bromodiclorometano ug/| CCI2BrH - 1 1 <7 0 100%
Bromoférmio ug/| CBr3H - 1 1 7 0 100%
Cédmio ug/| Cd 5 1 1 «1,0 0 100%
Célcio mg/| Ca - 1 1 12,9 [0) 100%
Captane ug/| 01 1 1 <0,1 0 100%
Cheiro Factor de diluigdo 3 4 1 0 0 100%
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Resultado das andlises relativas ao Controlo de

Qualidade da Agua para Consumo Humano - Municipio de Mesdo Frio 1° Trimestre 2010

MESAO FRIO

Chumbo ug/IPb 25 1 <7 0 100%
Cianetos ug/I CN 50 1 <10 0 100%
Cimoxanil ug/| 01 1 <01 0 100%
Cloretos mg/| CI 250 1 12 o] 100%
Cloro Residual Livre mg/I CT - 24 <0,10 062 0 100%
Cloroférmio ug/| CCI3H - 1 <7,0 0 100%
Cobre mg/Cu 2 1 0,079 0 100%
Clostridium perfringens ufc/l 100m| 0 4 0 0 100%
Colénias a 22° C ufc/ml - 4 1 0 100%
Coldnias a 37° C ufc/ml - 4 2 0 100%
Condutividade Eléctrica uS/cm a 20°C 2500 4 41 0 100%!
Cor mg/| escala PT-Co 20 4 <3 0] 100%
Crémio ug/I Cr 50 1 <5 0] 100%
Desetilatrazina ug/| 01 1 <01 0 100%
Desetilterbutilazina ug/| 01 1 <01 0 100%
Dibromoclorometano ug/| CCIBr2H - 1 7.0 0 100%
Dimetoato ug/! 0,1 1 <01 0 100%
Ditiocarbamatos ug/| - 1 <04 0 100%
Diurdo ug/! 01 ! 0,1 0 100%
Dureza total mg/l CaCO3 - ! 10,4 0 100%
Enterococos ufc/100m| 0 1 0 0 100%
Escherichia coli ufec/100ml 0 24 0 0 100%
Ferro ug/| Fe 200 1 <60 0 100%
Fluoretos mg/| F 15 1 <0,10 0 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/| C22H12 --- 1 <0,010 o] 100%
Linurdo ug/| 0,1 1 <01 0 100%
Magnésio mg/| Mg - 1 09 0 100%
Manganés ug/| Mn 50 4 2,0 0 100%
Mercirio ug/| Hg 1 1 <05 0 100%
Niquel ug/| Ni 20 1 <6 0 100%
Nitratos mg/I NO3 50 1 64 0 100%
Nitritos mg/I NO2 05 1 <0,05 0 100%
Oxidabilidade mg/l 02 5 4 2 0 100%
PAH's ug/| 01 1 <0,025 0 100%
Pesticidas Totais ug/! 05 1 <01 0 100%
pH Escala Sorensen 6,5-9.4 4 86 0 100%
S- Metolacloro ug/| 01 1 <0,1 0 100%
Sabor Factor de diluigdo 3 4 0 0 100%
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Qualidade da Agua para Consumo Humano - Municipio de Mesdo Frio 1° Trimestre 2010

Resultado das andlises relativas ao Controlo de

Selénio Ug/| Se 10 1 1 <6,0 100%
Sédio mg/| Na 200 1 1 6,45 100%
Sulfatos mg/l SO4 250 1 1 <10,0 100%
Terbutilazina ug/| 01 1 1 <0,1 100%
M ESAO FRlO Tetracloroeteno e Tricloroeteno ug/| 10 1 1 <15 100%
Tetracloroeteno ug/| 1 1 <15 100%
Tricloroeteno ug/| 1 1 <15 100%
THM's ug/| 100 1 1 <70 100%
Turvagdo NTU 4 4 1 <1 100%

Abreviaturas:

PCQA - Programa de Controlo de Qualidade da Agua

ZA - Zona de Abastecimento
ATMAD - Aguas de Tras os Montes e Alto Douro
EG - Entidade Gestora

Observagoées:

(1) - Causas: Nao foram identificadas as causas, provavelmente tera sido um problema de

canalizagao pois a concentragéo de cloro era bastante aceitavel
Medidas: Nao foram tomadas medidas (Responsabilidade da EG em Alta)

Analises de verificagdo efectuadas em 26/04/2010

Valor Andlises Valor Determinado/PA
Parametro Expresséao dos resultados . &
Paramétrico | Realizadas | PA_170406 | PA_170421
Bactérias Coliformes N/100 mL 0 1/PA O N/100 ml | 2 N/100ml
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